
Fra: Eilif Myren [mailto:eilif@arcon.no]  
Sendt: mandag 25. februar 2019 11:47 
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Emne: Ny barnehage i Sandvika - planløsning 
 
Hei 
Jeg har i dag hatt et kort møte med RIV v/Lorentz Rosten hos Norconsult.  
Kommentar til alternativ 3 (tilbygg til skolen): 
Rosten mener det er nok fall på kulverten (bekken) slik at det burde gå greit å kunne legge den godt 
utenom bygget. 
Ellers diskuterte vi størrelse på teknisk rom som han mener kan gjøres noe mindre enn skissert. Vi 
går ut fra at varme kan hentes fra eksisterende skolebygg (vannbåren), slik at vi ikke trenger noen 
spesifikk varmesentral for barnehagebygget.  
I samråd med brannrådgiver ble det diskutert en enklere løsning for brannseksjoneringsvegg slik jeg 
nevnte i siste møte. Dette kan vi få til ved at arbeidsrom og toalett for personalet (ved småbarn) 
bytter plass med teknisk rom. 
 
Planløsning for øvrige alternativ blir tilsvarende, men her må vi i tillegg ordne garderobe og 
pause/spiserom for personalet, samt større arbeidsrom.  
Kan det være akseptabelt om møterommet som er inntegnet også kan fungere som spise-/pauserom 
hvis det gjøres litt større? 
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